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Dipartimento di Prevenzione
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Direttore f.f. dr. Paolo Merlo

Alzano Scrivia 1 di 1

Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione Data RdP PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
Alzano Scrivia 372 19/08/2020 2000U0165 Piazza Bassi rete idrica 03/09/2020 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,18 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Alzano Scrivia 431 07/10/2020 Piazza Bassi Pozzo 01/12/2020 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,15 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 ND

Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione Data RdP PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2 FTSA ADONA PFHps PFNS PFPeS
Alzano Scrivia 118 28/03/2022 2000P0048 piazza Bassi pozzo 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,12 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Alzano Scrivia 132 28/03/2020 2000U0165 Piazza Bassi rete idrica 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,15 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Alzano Scrivia 179 27/04/2022 2000U0165 Piazza Bassi rete idrica 09/06/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,14 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Alzano Scrivia 196 03/05/2022 2000P0048 piazza Bassi pozzo 09/06/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,10 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
Alzano Scrivia 253 30/05/2022 2000U0165 piazza Bassi rete idrica 21/09/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,11 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Alzano Scrivia 266 31/05/2022 2000P0048 piazza Bassi pozzo 15/07/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,11 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Alzano Scrivia 329 28/06/2022 2000U0165 Piazza Bassi rete idrica 02/08/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,11 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Alzano Scrivia 350 05/07/2022 2000P0048 piazza Bassi pozzo 02/09/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,19 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04

Alzano Scrivia 466 26/09/2022 2000U0165 piazza Bassi rete idrica 04/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,16 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Alzano Scrivia 478 27/09/2022 2000P0048 piazza Bassi pozzo 04/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,16 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Alzano Scrivia 528 24/10/2022 2000U0165 piazza Bassi rete idrica 10/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,17 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Alzano Scrivia 542 25/10/2022 2000P0048 piazza Bassi pozzo 10/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,17 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Alzano Scrivia 624 21/12/2022 2000P0048 piazza Bassi pozzo 10/02/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,19 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Alzano Scrivia 35 30/01/2023 2000U0165 piazza Bassi rete idrica 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,12 <0,01 0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Alzano Scrivia 109 27/02/2023 2000U0165 piazza Bassi rete idrica 04/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Alzano Scrivia 121 28/02/2023 2000P0048 piazza Bassi pozzo 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,11 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Alzano Scrivia 159 27/03/2023 2000U0165 piazza Bassi rete idrica 08/05/2023 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Alzano Scrivia 178 29/03/2023 2000P0048 piazza Bassi pozzo 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Alzano Scrivia 225 26/04/2023 2000U0165 piazza Bassi rete idrica 16/06/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,18 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04 <0,02 <0,02 <0,02

La rete idrica di Alzano Scrivia dal 7 agosto 2023è stata posta sotto alimentazione proveniente dalla galleria filtrante di Tortona ed escludendo l'immissione dei pozzi siti nel  territorio 
comunale come accordi informali intercorsi con il gestore e giusta loro comunnicazione ns prot. 78908-08.08.2023 
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Dipartimento di Prevenzione
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Direttore f.f. dr. Paolo Merlo

Basaluzzo 1 di 1

Comune verbale Pdp Punto di prelievo Descrizione descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
Basaluzzo 354 13/11/2019 2273P0042 pozzo nr 3 Antichi pozzo via Novi pozzo 13/12/2019 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04
Basaluzzo 355 13/11/2019 2273P0043 pozzo nr 4 Antichi via novi sant'antonio pozzo 13/12/2019 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04
Basaluzzo 356 13/11/2019 2273P0044 pozzo Bavastro pozzo via del corriere pozzo 13/12/2019 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04
Basaluzzo 357 13/11/2019 2273P0045 pozzo nr 6 Carazzola pozzo via carazzola pozzo 13/12/2019 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04
Basaluzzo 232 24/08/2020 2273P0044 pozzo Bavastro pozzo via del corriere pozzo 03/09/2020 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04
Basaluzzo 233 24/08/2020 2273P0043 pozzo nr 4 Antichi via novi sant'antonio pozzo 03/09/2020 0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Basaluzzo 235 24/08/2020 2273U0003 colonnina di prelievo via santa maria rete idrica 03/09/2020 0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Basaluzzo 237 24/08/2020 2273P0046 pozzo 1 prati strada per capriata pozzo 03/09/2020 0,02 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Basaluzzo 238 24/08/2020 2273P0047 pozzo 2 castellari via bedale pozzo 03/09/2020 0,02 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd

Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2
Basaluzzo 419 19/10/2021 2273P0046 pozzo 1 prati strada per capriata pozzo 24/12/2021 0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Basaluzzo 420 19/10/2021 2273P0047 pozzo 2 castellari via bedale pozzo 24/12/2021 0,02 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Basaluzzo 421 19/10/2021 2273P0044 pozzo Bavastro pozzo via del corriere pozzo 24/12/2021 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Basaluzzo 422 19/10/2021 2273P0043 pozzo nr 4 Antichi via novi sant'antonio pozzo 24/12/2021 0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Basaluzzo 423 19/10/2021 2273U0003 colonnina di prelievo via santa maria rete idrica 24/12/2021 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04

Basaluzzo 499 07/11/2022 2273P0046 pozzo1 prati strada per capriata pozzo 28/12/2022 0,03 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Basaluzzo 500 07/11/2022 2273P0047 pozzo 2 castellari via bedale pozzo 28/12/2022 0,03 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Basaluzzo 501 07/11/2022 2273P0044 pozzo Bavastro via del corriere pozzo 28/12/2022 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Basaluzzo 502 07/11/2022 2273P0043 pozzo n.4 chiesetta s. Antoniovia vecchia Novi pozzo 28/12/2022 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Basaluzzo 503 07/11/2022 2273U0003 colonnina di prelievo via S Maria rete idrica 28/12/2022 0,02 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04



ASL AL 
Dipartimento di Prevenzione
SC SIAN 
Direttore f.f. dr. Paolo Merlo

Bassignana 1 di 1

Comune verbale Pdp Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
Bassignana 153 08/09/2020 2171P0023 pozzo fraz. Mugarone 01/12/2020 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Bassignana 154 08/09/2020 2171P0024 pozzo fraz. Fiondi 01/12/2020 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Bassignana 169 06/10/2020 2171U0009 rete idrica piazza della vittoria 01/12/2020 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Bassignana 170 06/10/2020 2176U0183 rete idrica piazza maestra 01/12/2020 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Bassignana 171 06/10/2020 2171U0012 rete idrica str. Per Valenza 01/12/2020 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd

Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2 FTSA ADONA
Bassignana 20 23/02/2021 2171V0002 serbatoio concentrico rete idrica 19/04/2021 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Bassignana 36 09/03/2021 2171P0021 pozzo nr 2 pozzo 08/04/2021 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Bassignana 37 09/03/2021 2171P0022 pozzo nr 3 pozzo 08/04/2021 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Bassignana 111 05/07/2022 2171V0009 collettore arrivo impianto rete idrica 02/09/2022 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Bassignana 138 30/08/2022 2171V0002 serbatoio concentrico rete idrica 03/10/2022 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Bassignana 139 30/08/2022 2171U0017 rete idrica via alla fontana 03/10/2022 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04

Bassignana 51  14/03/2023 2176P0048 Pozzo nr.4 pozzo 08/05/2023 ND <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Bassignana 52   14/03/2023 2176P0050 Pozzo 5A pozzo 08/05/2023 ND <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Bassignana 53   14/03/2023 2176U0075 rete idrica Piazza della liberta’ 08/05/2023 ND <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Bassignana 56   21/03/2023 2171P0021 Pozzo n.2 pozzo 08/05/2023 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Bassignana 57   21/03/2023 2171P0022 Pozzo n.3 pozzo 08/05/2023 <0,01 <0,01<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Bassignana 58   21/03/2023 2171V0002 rete idrica Monitoraggio 08/05/2023 Non eseguito
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Castelnuovo Scrivia 1 di 1

Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV FTSA ADONA PFHpS PFNS PFPeS
Castelnuovo Scrivia 250 06/07/2020 2000P0073 V. De Gasperi Pozzo 29/07/2020 0,45 0,11 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,11 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,02
Castelnuovo Scrivia 367 19/08/2020 2000P0633 p.za V Emanuele rete idrica 03/09/2020 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 ND
Castelnuovo Scrivia 423 07/10/2020 2000P0073  V.De Gasperi Pozzo 01/12/2020 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 ND
Castelnuovo Scrivia 424 07/10/2020 2000P0074 V. XX Settembre Pozzo 01/12/2020 0,02 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 ND
Castelnuovo Scrivia 425 07/10/2020 2000P0071 Vicolo Flavio Torti Pozzo 01/12/2020 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 ND
Castelnuovo Scrivia 426 07/10/2020 2000U0633 P.zza V. Emanuele rete idrica 01/12/2020 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 ND

Castelnuovo Scrivia 163 19/04/2021 2000U0633 P.zza V. Emanuele rete idrica 01/07/2021 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,04 0,01 <0,01 ND <0,04
Castelnuovo Scrivia 230 26/05/2021 2000U0633 P.zza V. Emanuele rete idrica 16/07/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Castelnuovo Scrivia 298 29/06/2021 2000U0633 P.zza V. Emanuele rete idrica 10/08/2021 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Castelnuovo Scrivia 384 27/07/2021 2000U0633 P.zza V. Emanuele rete idrica 27/08/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 428 30/08/2021 2000U0633 P.zza V. Emanuele rete idrica 26/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04
Castelnuovo Scrivia 486 28/09/2021 2000U0633 P.zza V. Emanuele rete idrica 29/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04
Castelnuovo Scrivia 534 26/10/2021 2000U0633 P.zza V. Emanuele rete idrica 24/01/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 567 30/11/2021 2000U0633 P.zza V. Emanuele rete idrica 24/01/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 593 22/12/2021 2000U0633 P.zza V. Emanuele rete idrica 04/02/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 32 25/01/2022 2000U0633 P.zza V. Emanuele rete idrica 25/02/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,04 0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 93 28/02/2022 2000U0633 P.zza V. Emanuele rete idrica 28/03/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 123 28/03/2022 2000U0633 P.zza V. Emanuele rete idrica 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 124 28/03/2022 2000P0071 Vicolo Flavio Torti Pozzo 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 125 28/03/2022 2000P0074 V. XX Settembre Pozzo 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 126 28/03/2022 2000P0073  V.De Gasperi Pozzo 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 170 27/04/2022 2000U0633 P.zza V. Emanuele rete idrica 09/06/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 191 03/05/2022 2000P0071 Vicolo Flavio Torti Pozzo 09/06/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
Castelnuovo Scrivia 200 03/05/2022 2000P0073  V.De Gasperi Pozzo 09/06/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
Castelnuovo Scrivia 201 03/05/2022 2000P0074 V. XX Settembre Pozzo 09/06/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
Castelnuovo Scrivia 270 31/05/2022 2000P0073  V.De Gasperi Pozzo 15/07/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Castelnuovo Scrivia 271 31/05/2022 2000P0074 V. XX Settembre Pozzo 15/07/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Castelnuovo Scrivia 333 28/06/2022 2000U0633 P.zza V. Emanuele rete idrica 02/08/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Castelnuovo Scrivia 354 05/07/2022 2000P0073  V.De Gasperi Pozzo 02/09/2022 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,09 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 355 05/07/2022 2000P0074 V. XX Settembre Pozzo 02/09/2022 0,02 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 356 05/07/2022 2000P0071 Vicolo Flavio Torti Pozzo 02/09/2022 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 357 05/07/2022 2000U0633 P.zza V. Emanuele rete idrica 21/09/2022 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd

Castelnuovo Scrivia 470 26/09/2022 2000U0633 P.zza V. Emanuele rete idrica 04/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 482 27/09/2022 2000P0073 P.zza V. Emanuele Pozzo 04/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 483 27/09/2022 2000P0074 V. XX Settembre Pozzo 04/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 484 27/09/2022 2000P0071 P.zza V. Emanuele Pozzo 04/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 532 24/10/2022 2000U0633 P.zza V. Emanuele rete idrica 10/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Castelnuovo Scrivia 546 25/10/2022 2000P0073 Via De Gasperi Pozzo 10/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Castelnuovo Scrivia  547 25/10/2022 2000P0074 Via XX Settembre Pozzo 10/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Castelnuovo Scrivia 548 25/10/2022 2000P0071 P.zza Vittorio Veneto Pozzo 10/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Castelnuovo Scrivia 628  21/12/2022 2000P0073 Via De Gasperi Pozzo 10/02/2023 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 629 21/12/2022 2000P0071 P.zza Vittorio Veneto Pozzo 10/02/2023 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 634 21/12/2022 2000P0074 Via XX Settembre Pozzo 10/02/2023 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 40 30/01/2023 2000U0633 P.zza V. Emanuele rete idrica 30/01/2023 Nd <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 56 31/01/2023 2000P0073 Via De Gasperi Pozzo 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 57  31/01/2023 2000P0074 Via XX Settembre Pozzo 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 58  31/01/2023 2000P0071 P.zza Vittorio Veneto Pozzo 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 59  31/01/2023 2000T0001 Fraz. Castellar PonzanoGalleria Filtrante 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 111 27/02/2023 2000U0633 P.zza V .Emanuele rete idrica 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 125 28/02/2023 2000P0073 Via De Gasperi Pozzo 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 126 28/02/2023 2000P0074 Via XX Settembre Pozzo 06/04/2023 Nd <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 127 28/02/2023 2000P0071 P.zza Vittorio Veneto Pozzo 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 162 27/03/2023 2000U0633 P.zza V. Emanuele rete idrica 08/05/2023 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 183 29/03/2023 2000P0073 Via De Gasperi Pozzo 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 184  29/03/2023 2000P0074 Via XX Settembre Pozzo 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 185  29/03/2023 2000P0071 P.zza Vittorio Veneto Pozzo 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Castelnuovo Scrivia 229  26/04/2023 2000U0633 P.zza V. Emanuele rete idrica 16/06/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 ND ND <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02
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Dipartimento di Prevenzione
SC SIAN 
Direttore f.f. dr. Paolo Merlo

Guazzora 1 di 1

Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
Guazzora 255 06/07/2020 2000P0192 Via C. Battisti Pozzo 29/07/2020 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,25 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,02
Guazzora 370 19/08/2020 2000U0377 P.zza De Giovanni rete idrica 03/09/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 ND
Guazzora 429 07/10/2020 2000U0377 P.zza De Giovanni rete idrica 01/12/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 ND
Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2 FTSA ADONA PFHpS PFNS PFPeS
Guazzora 167 19/04/2021 2000U0377 P.zza De Giovanni rete idrica 01/07/2021 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Guazzora 231 26/05/2021 2000U0377 P.zza De Giovanni rete idrica 16/07/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Guazzora 301 29/06/2021 2000U0377 P.zza De Giovanni rete idrica 10/08/2021 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,11 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Guazzora 380 27/07/2021 2000U0377 P.zza De Giovanni rete idrica 27/08/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,10 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Guazzora 431 30/08/2021 2000U0377 P.zza De Giovanni rete idrica 26/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,10 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04
Guazzora 482 28/09/2021 2000U0377 P.zza De Giovanni rete idrica 26/10/2021 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,11 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04
Guazzora 537 26/10/2021 2000U0377 P.zza De Giovanni rete idrica 24/01/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Guazzora 563 30/11/2021 2000U0377 P.zza De Giovanni rete idrica 24/01/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Guazzora 120 28/03/2022 2000U0377 P.zza De Giovanni rete idrica 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Guazzora 135 28/03/2022 2000P0192 Via C. Battisti Pozzo 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,09 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Guazzora 168 27/04/2022 2000U0377 P.zza De Giovanni rete idrica 09/06/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,09 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Guazzora 203 03/05/2022 2000P0192 Via C. Battisti Pozzo 09/06/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
Guazzora 255 30/05/2022 2000U0377 P.zza De Giovanni rete idrica 21/09/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
Guazzora 268 31/05/2022 2000P0192 Via C. Battisti Pozzo 15/07/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Guazzora 331 28/06/2022 2000U0377 P.zza De Giovanni rete idrica 02/08/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Guazzora 352 05/07/2022 2000P0192 Via C. Battisti Pozzo 02/09/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,14 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd

Guazzora 468  26/09/2022 2000U0377 P.zza De Giovanni rete idrica 04/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Guazzora 480  27/09/2022 2000P0192 Via C. Battisti Pozzo 04/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,12 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 0,01 <0,04 <0,04
Guazzora 544 25/10/2022 2000P0192 Via C. Battisti Pozzo 10/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,11 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Guazzora 626  21/12/2022 2000P0192 Via C. Battisti Pozzo 10/02/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,11 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Guazzora 53  31/01/2023 2000P0192 Via C. Battisti Pozzo 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Guazzora 123  28/02/2023 2000P0192 Via C. Battisti Pozzo 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,09 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 0,04 <0,04
Guazzora 181  29/03/2023 2000P0192 Via C. Battisti Pozzo 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Guazzora 227  26/04/2023 2000U0377 P.zza De Giovanni rete idrica 16/06/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04 <0,02 <0,02 <0,02

La rete idrica di Guazzora dal 7 agosto 2023è stata posta sotto alimentazione proveniente dalla galleria filtrante di Tortona ed escludendo l'immissione dei pozzi siti nel  territorio comunale come accordi informali 
intercorsi con il gestore e giusta loro comunnicazione ns prot. 78908-08.08.2023 



ASL AL 
Dipartimento di Prevenzione
SC SIAN 
Direttore f.f. dr. Paolo Merlo

Isola Sant'Antonio 1 di 1

Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
Isola Sant'antonio 252 06/07/2020 2000P0089 Strada del Tesoro Pozzo 29/07/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 0,23
Isola Sant'antonio 368 19/08/2020 2000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 03/09/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Isola Sant'antonio 427 07/10/2020 2000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 01/12/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 ND
Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2 FTSA ADONA PFHpS PFNS PFPeS
Isola Sant'antonio 165 19/04/2021 2000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 01/07/2021 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Isola Sant'antonio 232 26/05/2021 2000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 16/07/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Isola Sant'antonio 302 29/06/2021 2000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 10/08/2021 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Isola Sant'antonio 381 27/07/2021 2000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 27/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Isola Sant'antonio 430 30/08/2021 2000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 26/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04
Isola Sant'antonio 483 28/09/2021 2000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 26/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04
Isola Sant'antonio 539 26/10/2021 2000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 24/01/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Isola Sant'antonio 564 30/11/2021 2000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 24/01/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Isola Sant'antonio 594 22/12/2021 2000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 04/02/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Isola Sant'antonio 29 25/01/2022 2000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 25/02/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Isola Sant'antonio 91 28/02/2022 2000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 28/03/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Isola Sant'antonio 122 28/03/2022 2000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Isola Sant'antonio 134 28/03/2022 2000P0089 Strada del Tesoro Pozzo 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Isola Sant'antonio 169 27/04/2022 2000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 09/06/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Isola Sant'antonio 204 03/05/2022 2000P0089 Strada del Tesoro Pozzo 09/06/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
Isola Sant'antonio 256 30/05/2022 2000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 21/09/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Isola Sant'antonio 269 31/05/2022 2000P0089 Strada del Tesoro Pozzo 15/07/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Isola Sant'antonio 332 28/06/2022 2000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 02/08/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Isola Sant'antonio 353 05/07/2022 2000P0089 Strada del Tesoro Pozzo 02/09/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04

Isola Sant'antonio 469  26/09/2022 2000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 04/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Isola Sant'antonio 481  27/09/2022 2000P0089 Strada del Tesoro Pozzo 04/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 0,01 <0,04 <0,04
Isola Sant'antonio 531  24/10/2022 200U0379 P.zza del Municipio rete idrica 10/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Isola Sant'antonio 545  25/10/2022 2000P0089 Strada del Tesoro Pozzo 10/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Isola Sant'antonio 627  21/12/2022 2000P0089 Strada del Tesoro Pozzo 10/02/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Isola Sant'antonio 39   30/01/2023 2000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Isola Sant'antonio 54  31/01/2023 2000P0089 Strada del Tesoro Pozzo 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Isola Sant'antonio 110   27/02/20232000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Isola Sant'antonio 124  28/02/2023 2000P0089 Strada del Tesoro Pozzo 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Isola Sant'antonio 168  27/03/2023 2000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Isola Sant'antonio 182   29/03/20232000P0089 Strada del Tesoro Pozzo 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Isola Sant'antonio 228   26/04/20232000U0379 P.zza del Municipio rete idrica 16/06/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04 <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02

La rete idrica di Isola Sant'Antonio dal 7 agosto 2023 è stata posta sotto alimentazione proveniente dalla galleria filtrante di Tortona ed escludendo l'immissione dei pozzi siti nel  territorio comunale come accordi informali 
intercorsi con il gestore e giusta loro comunnicazione ns prot. 78908-08.08.2023 



ASL AL 
Dipartimento di Prevenzione
SC SIAN 
Direttore f.f. dr. Paolo Merlo

Molino dei Torti 1 di 1

Comune verbale SIAN PDP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
Molino dei Torti 433 07/10/2020 2000P0092 V. Cavour Uscita pozzo prima del trattamento 01/12/2020 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 ND
Comune verbale SIAN PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2 PFHpS PFNS PFPeS FTSA ADONA
Molino dei Torti 168 19/04/2021 2000U0632 p.zza Caduti rete idrica 01/07/2021 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Molino dei Torti 237 26/05/2021 2000U0632 p.zza Caduti rete idrica 16/07/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Molino dei Torti 299 29/06/2021 2000U0632 p.zza Caduti rete idrica 10/08/2021 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Molino dei Torti 379 27/07/2021 2000U0632 p.zza Caduti rete idrica 27/08/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Molino dei Torti 429 30/08/2021 2000U0632 p.zza Caduti rete idrica 26/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04
Molino dei Torti 481 28/09/2021 2000U0632 p.zza Caduti rete idrica 26/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04
Molino dei Torti 536 26/10/2021 2000U0632 p.zza Caduti rete idrica 24/01/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Molino dei Torti 562 30/11/2021 2000U0632 p.zza Caduti rete idrica 24/01/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Molino dei Torti 597 22/12/2021 2000U0632 p.zza Caduti rete idrica 04/02/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Molino dei Torti 27 25/01/2022 2000U0632 p.zza Caduti rete idrica 25/02/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Molino dei Torti 89 28/02/2022 2000U0632 p.zza Caduti rete idrica 28/03/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,09 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Molino dei Torti 116 28/03/2022 2000P0092 V. Cavour Uscita pozzo prima del trattamento 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Molino dei Torti 133 28/03/2022 2000U0632 p.zza Caduti rete idrica 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Molino dei Torti 181 27/04/2022 2000U0632 p.zza Caduti rete idrica 09/06/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Molino dei Torti 197 03/05/2022 2000P0092 V. Cavour Uscita pozzo prima del trattamento 09/06/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
Molino dei Torti 254 30/05/2022 2000U0632 p.zza Caduti rete idrica 21/09/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Molino dei Torti 267 31/05/2022 2000P0092 V. Cavour Uscita pozzo prima del trattamento 15/07/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Molino dei Torti 330 28/06/2022 2000U0632 p.zza Caduti rete idrica 02/08/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Molino dei Torti 351 05/07/2022 2000P0092 V. Cavour Uscita pozzo prima del trattamento 02/09/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,10 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04

Molino dei Torti 467   26/09/2022 2000U0632 p.zza Caduti rete idrica 04/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 0,04
Molino dei Torti 479  27/09/2022 2000P0092 V. Cavour Uscita pozzo prima del trattamento 04/11/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Molino dei Torti 529  24/10/2022 2000U0632 p.zza Caduti rete idrica 10/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 0,01 nd <0,04
Molino dei Torti 543   25/10/2022 2000P0092 V. Cavour Uscita pozzo prima del trattamento 10/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Molino dei Torti 625   21/12/2022 2000P0092 V. Cavour Uscita pozzo prima del trattamento 10/02/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,09 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Molino dei Torti 226    26/04/2023 2000U0632 p.zza Caduti rete idrica 16/06/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,09 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,01 <0,01
Molino dei Torti 122  28/02/2023 2000P0092 V. Cavour Uscita pozzo prima del trattamento 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Molino dei Torti 160  27/03/2023 2000U0632 p.zza Caduti rete idrica 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Molino dei Torti 180  29/03/2023 2000P0092 V. Cavour Uscita pozzo prima del trattamento 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

La rete idrica di Molino dei Torti dal 7 agosto 2023 è stata posta sotto alimentazione proveniente dalla galleria filtrante di Tortona ed escludendo l'immissione dei pozzi siti nel  territorio comunale come accordi informali intercorsi con il gestore e giusta 
loro comunnicazione ns prot. 78908-08.08.2023 
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Montecastello 1 di 1

Comune verbale Pdp Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO-DA  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
Montecastello 201 03/06/2020 2000U0633 rete idrica viale Umberto I 29/06/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,13 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,34 <0,02
Montecastello 243 01/07/2020 2000U0633 rete idrica viale Umberto I 29/07/2020 0,23 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,02
Montecastello 364 19/08/2020 2000U0633 rete idrica viale Umberto I 03/09/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Montecastello 405 28/09/2020 2000U0430 rete idrica p.zza milite ignoto 01/12/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Montecastello 526 24/11/2020 2000U0663 rete idrica viale Umberto I 24/02/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,02
Montecastello 549 21/12/2020 2000U0431 rete idrica viale Umberto I, nr 2 24/02/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,02

Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2 FTSA ADONA PFHpS PFNS PFPeS
Montecastello 112 23/03/2021 2000U0430 rete idrica p.zza milite ignoto 05/05/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Montecastello 160 19/04/2021 2000U0429 rete idrica via cesare battisti 01/07/2021 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Montecastello 211 18/05/2021 2000U0633 rete idrica viale Umberto I 16/07/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
Montecastello 277 14/06/2021 2000U0429 rete idrica via cesare battisti 16/07/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
Montecastello 345 14/07/2021 2000U0430 rete idrica p.zza milite ignoto 10/08/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Montecastello 395 09/08/2021 2000U0633 rete idrica viale Umberto I 27/08/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
Montecastello 459 14/09/2021 2000U0663 rete idrica viale Umberto I 29/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04
Montecastello 520 19/10/2021 2000U0663 rete idrica viale Umberto I 24/10/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Montecastello 570 01/12/2021 2000U0431 rete idrica viale Umberto I, nr 2 24/01/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Montecastello 587 20/12/2021 2000U0431 rete idrica viale Umberto I, nr 2 04/02/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Montecastello 35 26/01/2022 2000U0431 rete idrica viale Umberto I, nr 2 25/01/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Montecastello 81 23/02/2022 2000U0431 rete idrica viale Umberto I, nr 2 28/03/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,10 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Montecastello 139 06/04/2022 2000U0430 rete idrica p.zza milite ignoto 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Montecastello 187 02/05/2022 2000U0663 rete idrica viale Umberto I 09/06/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Montecastello 289 06/06/2022 2000U0663 rete idrica viale Umberto I 08/08/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Montecastello 366 06/07/2022 2000U0430 rete idrica p.zza milite ignoto 02/09/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Montecastello 410 02/08/2022 2000U0432 rete idrica viale Umberto I 21/10/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,00 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Montecastello 557  03/11/2022 2000U0430 rete idrica p.zza milite ignoto 28/12/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Montecastello 619  20/12/2022 2000U0431 rete idrica viale Umberto I 10/02/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Montecastello 100  21/02/2023 2000U0663 rete idrica Viale Umberto I 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Montecastello 148   21/03/2023 2000U0430 rete idrica p.zza milite ignoto 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Montecastello 219   26/04/2023 2000U0663 rete idrica viale Umberto I 16/06/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04 <0,02 <0,02 <0,02

Comune verbale Pdp Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO-DA  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
Montecastello 422 12/11/2019 2000U0433 Pozzo nuovo fraz Isorella fraz. Isorella 12/12/2019 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,46
Montecastello 200 03/06/2020 2000U0433 Pozzo nuovo fraz Isorella fraz. Isorella 29/06/2020 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,25 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,67 <0,02
Montecastello 242 01/07/2020 2000U0433 Pozzo nuovo fraz Isorella fraz. Isorella 29/07/2020 0,38 0,14 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,16 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,38 <0,02
Montecastello 363 19/08/2020 2000U0433 Pozzo nuovo fraz Isorella fraz. Isorella 03/09/2020 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,11 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,4 nd
Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2 FTSA ADONA PFHpS PFNS PFPeS
Montecastello 344 14/07/2021 2000U0433 Pozzo nuovo fraz Isorella fraz. Isorella 10/08/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,09 <0,01 <0,01 0,16 <0,01 <0,01 <0,04 0,06
Montecastello 34 26/01/2022 2000U0433 Pozzo nuovo fraz Isorella fraz. Isorella 25/02/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,10 <0,01 <0,01 0,23 <0,01 <0,01 0,04 0,12
Montecastello 138 06/04/2022 2000U0433 Pozzo nuovo fraz Isorella fraz. Isorella 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 <0,01 <0,01 0,29 <0,01 <0,01 <0,04 0,11
Montecastello 365 06/07/2022 2000U0433 Pozzo nuovo fraz Isorella fraz. Isorella 02/09/2022 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,09 <0,01 <0,01 0,17 <0,01 <0,01 <0,04 0,11
Montecastello 553  03/11/2022 2000U0433 Pozzo nuovo fraz Isorella fraz. Isorella 28/12/2022 0,04 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 <0,01 0,02 0,07 <0,01 <0,01 <0,04 0,05
Montecastello 218  26/04/2023 2000U0433 Pozzo nuovo fraz Isorella fraz. Isorella 16/06/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 <0,01 <0,01 0,16 <0,01 <0,01 nd 0,08 <0,02 <0,02 <0,02

Pozzo nuovo fraz Isorella - escluso dalla rete idrica - monitorato ma non in rete
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Pecetto 1 di 1

Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2
Pecetto di Valenza 28 02/03/2021 2176P0040 pozzo 1 prima del trattamento miscelata in ingresso 08/04/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Pecetto di Valenza 29 02/03/2021 2176T0005 pozzo 2 prima del trattamento miscelata in ingresso 08/04/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
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Pietramarazzi 1 di 1

Comune verbale Pdp Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
Pietramarazzi 198 03/06/2020 2000P0191 Località Sant'Anna - Pavone Pozzo 29/06/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,02
Pietramarazzi 199 03/06/2020 2000U0459 P.zza Umberto I rete idrica 29/06/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,02
Pietramarazzi 240 01/07/2020 2000P0191 Località Sant'Anna - Pavone Pozzo 29/07/2020 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,02
Pietramarazzi 241 01/07/2020 2000U0459 P.zza Umberto I rete idrica 29/07/2020
Pietramarazzi 361 19/08/2020 2000P0191 Località Sant'Anna - Pavone Pozzo 29/06/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Pietramarazzi 362 19/08/2020 2000U0459 P.zza Umberto I rete idrica 03/08/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Pietramarazzi 402 28/09/2020 2000U0461 fraz. Sant'Anna - Pavone rete idrica 01/12/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Pietramarazzi 525 24/11/2020 2000U0461 fraz. Sant'Anna - Pavone rete idrica 24/02/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,02
Pietramarazzi 550 21/12/2020 2000U0460 P.zza Umberto I rete idrica 24/02/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,02

Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2 FTSA ADONA PFHpS PFNS PFPeS
Pietramarazzi 111 23/03/2021 2000U0461 fraz. Sant'Anna - Pavone rete idrica 05/05/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Pietramarazzi 161 19/04/2021 2000U0459 P.zza Umberto I rete idrica 01/07/2021 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
Pietramarazzi 278 14/06/2021 2000U0459 P.zza Umberto I rete idrica 16/07/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
Pietramarazzi 212 18/05/2021 2000U0461 via De Amicis - Pavone rete idrica 16/07/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
Pietramarazzi 346 14/07/2021 2000P0191 Località Sant'Anna - Pavone Pozzo 10/08/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Pietramarazzi 394 09/08/2021 2000U0459 P.zza Umberto I rete idrica 08/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
Pietramarazzi 460 14/09/2021 2000U0803 p.zza Unità d'Italia rete idrica 26/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04
Pietramarazzi 521 19/10/2021 2000U0803 p.zza Unità d'Italia rete idrica 24/01/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Pietramarazzi 571 01/12/2021 2000U0460 P.zza Umberto I rete idrica 24/01/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Pietramarazzi 588 20/12/2021 2000U0460 P.zza Umberto I rete idrica 04/02/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Pietramarazzi 36 26/01/2022 2000P0191 Località Sant'Anna - Pavone Pozzo 25/02/2022 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Pietramarazzi 37 26/01/2022 2000U0460 P.zza Umberto I rete idrica 25/02/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Pietramarazzi 82 22/02/2022 2000U0460 P.zza Umberto I rete idrica 28/03/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04

140 06/04/2022 2000P0191 Località Sant'Anna - Pavone Pozzo 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
141 06/04/2022 2000U0461 fraz. Sant'Anna - Pavone rete idrica 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
190 02/05/2022 2000U0803 p.zza Unità d'Italia rete idrica 09/06/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
282 06/06/2022 2000U0459 P.zza Umberto I rete idrica 08/08/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
360 06/07/2022 2000P0191 Località Sant'Anna - Pavone Pozzo 02/09/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
361 06/07/2022 2000U0461 fraz. Sant'Anna - Pavone rete idrica 02/09/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
412 02/08/2022 2000U0461 fraz. Sant'Anna - Pavone rete idrica 21/10/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04

Pietramarazzi 558  03/11/2022 2000P0191 Fraz. Sant'Anna – Pavone Pozzo 03/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Pietramarazzi 559  03/11/2022 2000U0461 Fraz. Pavone rete idrica 28/12/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Pietramarazzi 620  20/12/2022 2000U0460 P.zza Umberto I rete idrica 10/02/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Pietramarazzi 101  21/02/2023 2000U0459 P.zza Umberto I rete idrica 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Pietramarazzi 149  21/03/2023 2000U0461 Fraz. Pavone rete idrica 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Pietramarazzi 220   26/04/2023 2000P0191 Fraz. Pavone Pozzo 16/06/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04 <0,02 <0,02 <0,02
Pietramarazzi 221  26/04/2023 2000U0803 Fraz. Pavone rete idrica 16/06/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04 <0,02 <0,02 <0,02

aliquota pervenuta vuota



ASL AL 
Dipartimento di Prevenzione
SC SIAN 
Direttore f.f. dr. Paolo Merlo

Piovera 1 di 1

Comune verbale Pdp Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO-DA  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
Piovera 404 28/09/2020 2000U0467 p.zza San giovanni rete idrica 01/12/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 ND
Piovera/alluvioni 432 07/10/2020 2000P0047 Fraz. Orti Grande-via di vittorio pozzo 01/12/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 ND
Piovera 547 21/12/2020 2000U0465 p.zza San giovanni rete idrica 24/02/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,02

Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO-DA Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2 FTSA ADONA PFHpS PFNS PFPeS
Piovera 113 23/03/2021 2000U0467 p.zza San giovanni rete idrica 05/05/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera 158 19/04/2021 2000U0661 p.zza Guido Rossa rete idrica 01/07/2021 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Piovera 213 18/05/2021 2000U0467 p.zza San giovanni rete idrica 22/07/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Piovera 275 18/05/2021 2000U0468 p.zza San giovanni rete idrica 16/07/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Piovera 348 14/07/2021 2000U0467 p.zza San giovanni rete idrica 10/08/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera 397 09/08/2021 2000U0661 p.zza Guido Rossa rete idrica 27/08/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 nd <0,04
Piovera 461 14/09/2021 2000U0709 via A. Manzoni rete idrica 29/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04
Piovera 522 19/10/2021 2000U0709 via A. Manzoni rete idrica 24/01/2022 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera 572 01/12/2021 2000U0465 p.zza San giovanni rete idrica 24/01/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera 589 20/12/2021 2000U0465 p.zza San giovanni rete idrica 04/02/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera 38 26/01/2022 2000U0465 p.zza San giovanni rete idrica 25/02/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera 79 22/02/2022 2000U0158 p.zza Vistarini rete idrica 28/03/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera/alluvioni 137 30/03/2022 2000U0465 p.zza San giovanni rete idrica 28/03/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera 142 06/04/2022 2000P0099 prima del trattamento pozzo 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,09 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera 143 06/04/2022 2000U0661 p.zza Guido Rossa rete idrica 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera 189 02/05/2022 2000U0467 p.zza San giovanni rete idrica 09/06/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera/alluvioni 260 30/05/2022 2000U0158 p.zza Vistarini rete idrica 15/07/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
Piovera 279 06/06/2022 2000U0467 p.zza San giovanni rete idrica 08/08/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 ND <0,01 <0,01 <0,04 nd
Piovera 336 28/06/2022 2000U0158 p.zza Vistarini rete idrica 02/08/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 ND <0,01 <0,01 <0,04 nd
Piovera 362 06/07/2022 2000P0099 prima del trattamento pozzo 02/09/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,14 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera 363 06/07/2022 2000P0195 vecchia str. Prov 82 (near piscina pozzo vecchio 02/09/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,12 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera 364 06/07/2022 2000U0661 p.zza Guido Rossa rete idrica 02/09/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera 413 02/08/2022 2000U0467 p.zza San giovanni rete idrica 03/10/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera/alluvioni 435 09/08/2022 2000U0158 p.zza Vistarini rete idrica 03/10/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04

Piovera/alluvioni 473  26/09/2022 2000U0158 p.zza Vistarini rete idrica 04/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera/alluvioni 535  24/10/2022 2000U0158 p.zza Vistarini rete idrica 10/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Piovera 560   03/11/20222000P0099 Strada Provinciale Pozzo 28/12/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera 561  03/11/2022 2000P0195 Strada Provinciale pozzo vecchio 28/12/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera 562  03/11/2022 2000U0661 p.zza Guido Rossa rete idrica 28/12/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera/alluvioni 611   13/12/20222000U0158 p.zza Vistarini rete idrica 10/02/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera 622  20/12/2022 2000U465 p.zza San giovanni rete idrica 10/02/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera/alluvioni 44  30/01/2023 2000U0158 p.zza Vistarini rete idrica 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera 102   21/02/20232000U0661 p.zza Guido Rossa rete idrica 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera/alluvioni 113  27/02/2023 2000U0158 p.zza Vistarini rete idrica 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Piovera   150  21/03/20232000U0661 p.zza Guido Rossa rete idrica 08/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Piovera/alluvioni 166  27/03/2023 2000U0158 p.zza Vistarini rete idrica 08/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Piovera 222  26/04/2023 2000P0099 Strada Provinciale Pozzo nuovo 16/06/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,13 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04 <0,02 <0,02 <0,02
Piovera 223  26/04/2023 2000P0195 Strada Provinciale pozzo vecchio 16/06/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,09 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04 <0,02 <0,02 <0,02
Piovera 224  26/04/2023 2000U0467 p.zza San giovanni rete idrica 16/06/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04 <0,02 <0,02 <0,02
Piovera/alluvioni 232  26/04/2023 2000U0158 p.zza Vistarini rete idrica 16/06/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04 <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02



ASL AL 
Dipartimento di Prevenzione
SC SIAN 
Direttore f.f. dr. Paolo Merlo

Pontecurone 1 di 1

Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
Pontecurone 371 19/08/2020 2000U0469 Piazza Matteotti rete idrica 03/09/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 ND
Pontecurone 430 07/10/2020 2000U0469 Piazza Matteotti rete idrica 01/12/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 ND
Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2
Pontecurone 165 19/04/2021 2000U0469 Piazza Matteotti rete idrica 01/07/2021 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Pontecurone 229 26/05/2021 2000U0469 Piazza Matteotti rete idrica 22/07/2020 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Pontecurone 300 29/06/2021 2000U0469 Piazza Matteotti rete idrica 10/08/2021 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Pontecurone 382 27/07/2021 2000U0469 Piazza Matteotti rete idrica 27/08/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Pontecurone 427 30/08/2021 2000U0469 Piazza Matteotti rete idrica 26/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04
Pontecurone 484 28/09/2021 2000U0469 Piazza Matteotti rete idrica 26/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04
Pontecurone 535 26/10/2021 2000U0469 Piazza Matteotti rete idrica 24/01/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Pontecurone 565 30/11/2021 2000U0469 Piazza Matteotti rete idrica 24/01/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Pontecurone 592 22/12/2021 2000U0469 Piazza Matteotti rete idrica 04/02/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Pontecurone 30 25/01/2022 2000U0469 Piazza Matteotti rete idrica 25/02/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Pontecurone 92 28/02/2022 2000U0469 Piazza Matteotti rete idrica 28/03/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04

interrotto perché negativo stabilmente
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Sale 1 di 1

Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
Sale 252 06/07/2020 2000P0111 Via F. Rosselli Pozzo Cometa 29/07/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,02
Sale 369 19/08/2020 2000U0689 V. Goffredo Mameli Rubinetto Cabina di prelievo 03/09/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 ND
Sale 428 07/10/2020 2000U0689 V. Goffredo Mameli Rubinetto Cabina di prelievo 01/12/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 ND

Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2 FTSA ADONA PFHpS PFNS PFPeS
Sale 164 19/04/2021 2000U0689 V. Goffredo Mameli rete idrica 01/07/2021 0,06 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Sale 233 26/05/2021 2000U0689 V. Goffredo Mameli rete idrica 16/07/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Sale 303 29/06/2021 2000U0689 V. Goffredo Mameli rete idrica 10/08/2021 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Sale 383 27/07/2021 2000U0689 V. Goffredo Mameli rete idrica 27/08/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Sale 485 28/09/2021 2000U0689 V. Goffredo Mameli rete idrica 26/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Sale 538 26/10/2021 2000U0689 V. Goffredo Mameli rete idrica 24/01/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Sale 596 22/12/2021 2000U0689 V. Goffredo Mameli rete idrica 04/02/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Sale 31 25/01/2022 2000U0689 V. Goffredo Mameli rete idrica 25/02/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Sale 95 28/02/2022 2000U0689 V. Goffredo Mameli rete idrica 28/03/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Sale 121 30/03/2022 2000U0689 V. Goffredo Mameli rete idrica 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Sale 136 30/03/2022 2000P0111 Via F. Rosselli Pozzo 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Sale 183 27/04/2022 2000U0689 V. Goffredo Mameli rete idrica 09/06/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Sale 202 03/05/2022 2000P0111 Via F. Rosselli Pozzo 09/06/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
Sale 273 31/05/2022 2000P0111 Via F. Rosselli Pozzo 15/07/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Sale 277 31/05/2022 2000U0689 V. Goffredo Mameli rete idrica 15/07/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Sale 359 05/07/2022 2000P0111 Via F. Rosselli Pozzo 02/09/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04
Sale 436 09/08/2022 2000U0689 V. Goffredo Mameli rete idrica 31/10/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04

Sale 472  26/09/2022 2000U0689 V. Goffredo Mameli rete idrica 04/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Sale 489  28/09/2022 2000P0111 Via F. Rosselli Pozzo 04/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Sale 536   24/10/2022 2000U0689 V. Goffredo Mameli rete idrica 10/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Sale 551  25/10/2022 2000P0111 Via F. Rosselli Pozzo 10/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Sale 612  13/12/2022 2000U0689 V. Goffredo Mameli rete idrica 10/02/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Sale 45  30/01/2023 2000U0689 V. Goffredo Mameli rete idrica 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Sale 61  31/01/2023 2000P0111 Via F. Rosselli Pozzo 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Sale 114  27/02/2023 2000U0689 V. Goffredo Mameli rete idrica 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Sale 167  27/03/2023 2000U0689 V. Goffredo Mameli rete idrica 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Sale 188  29/03/2023 2000P0111 Via F. Rosselli Pozzo 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Sale 233   26/04/2023 2000U0689 V. Goffredo Mameli rete idrica 16/06/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04 <0,02 <0,02 <0,02
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Serravalle 1 di 1

Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
Serravalle Scrivia 236 24/08/2020 2273U0039 p.zza XXVI aprile rete idrica 03/09/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 ND

Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2
Serravalle Scrivia 424 19/10/2021 2273U0039 p.zza XXV aprile rete idrica 24/12/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04

Serravalle Scrivia 504  07/11/2022 2273U0039 p.zza XXV aprile rete idrica 28/12/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
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rete
Comune verbale Pdp Punto di prelievo Descrizione Data RdP PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
Alessandria - Spinetta 197 26/05/2020 2000U0783 p.zza Giovanni Maino rete idrica 29/06/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,02
Alessandria - Spinetta 393 21/09/2020 2000U0783 p.zza Giovanni Maino rete idrica 01/12/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione Data RdP PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2 FTSA ADONA PFHpS PFNS PFPeS
Alessandria - Spinetta 387 02/08/2021 2000U0783 p.zza Giovanni Maino rete idrica 23/09/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Alessandria - Spinetta 455 13/09/2021 2000U0660 Giovanni Barbera rete idrica 26/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04
Alessandria - Spinetta 504 12/10/2021 2000U0125 p.zza Vazzale rete idrica 24/01/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Alessandria - Spinetta 007 11/01/2022 2000U0126 via del ferraio rete idrica 04/02/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Alessandria - Spinetta 367 11/07/2022 2000U0125 p.zza Vazzale rete idrica 02/09/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Alessandria - Spinetta 400 01/08/2022 2000U0783 p.zza Giovanni Maino rete idrica 21/10/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
ALESSANDRIA – Spinetta 474  27/09/2022 2000U0125 Fraz.Spinetta v. Vazzalerete idrica 04/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
ALESSANDRIA – Spinetta 571  08/11/2022 2000U0783 p.zza Giovanni Maino rete idrica 28/12/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04

pozzo Molinetto
Comune verbale Pdp Punto di prelievo Descrizione Data RdP PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
POZZI - Alessandria - Spinetta 405 12/11/2019 2000P0034 fraz Molinetto pozzo 12/12/2019 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04
POZZI - Alessandria - Spinetta 195 26/05/2020 2000P0034 fraz Molinetto pozzo 29/06/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,02
POZZI - Alessandria - Spinetta 349 12/08/2020 2000P0034 fraz Molinetto pozzo 29/09/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione Data RdP PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2 FTSA ADONA PFHpS PFNS PFPeS
POZZI - Alessandria - Spinetta 14 20/01/2021 2000P0034 fraz Molinetto pozzo 19/04/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
POZZI - Alessandria - Spinetta 143 07/04/2021 2000P0034 fraz Molinetto pozzo 04/05/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
POZZI - Alessandria - Spinetta 391 03/08/2021 2000P0034 fraz Molinetto pozzo 26/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
POZZI - Alessandria - Spinetta 578 07/12/2021 2000P0034 fraz Molinetto pozzo 04/02/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
POZZI - Alessandria - Spinetta 225 11/05/2022 2000P0034 fraz Molinetto pozzo 27/05/2022
POZZI - Alessandria - Spinetta 440 23/08/2022 2000P0034 fraz Molinetto pozzo 03/10/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
ALESSANDRIA – Spinetta 569  08/11/2022 2000P0034 Fraz.Molinetto pozzo 28/12/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
ALESSANDRIA – Spinetta 615   14/12/2022 2000P0034 Fraz.Molinetto pozzo 10/02/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
ALESSANDRIA – Spinetta 48  31/01/2023 2000P0034 Fraz. Molinetto pozzo 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
ALESSANDRIA – Spinetta 171  28/03/2023 2000P0034 Fraz. Molinetto pozzo 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
ALESSANDRIA – Spinetta 246  09/05/2023 2000P0034 Fraz. Molinetto pozzo 16/06/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

via rana
Comune verbale Pdp Punto di prelievo Descrizione Data RdP PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
POZZI - Alessandria - Spinetta 454 04/12/2019 2000P0032 via rana pozzo 24/12/2019 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04
POZZI - Alessandria - Spinetta 196 26/05/2020 2000P0032 via rana pozzo 29/06/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,02
POZZI - Alessandria - Spinetta 350 12/08/2020 2000P0032 via rana pozzo 29/09/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione Data RdP PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2 FTSA ADONA PFHpS PFNS PFPeS
POZZI - Alessandria - Spinetta 15 20/01/2021 2000P0032 via rana pozzo 19/04/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
POZZI - Alessandria - Spinetta 144 06/04/2021 2000P0032 via rana pozzo 04/05/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
POZZI - Alessandria - Spinetta 392 03/08/2021 2000P0032 via rana pozzo 26/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04
POZZI - Alessandria - Spinetta 579 07/12/2021 2000P0032 via rana pozzo 04/02/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
POZZI - Alessandria - Spinetta 226 11/05/2022 2000P0032 via rana pozzo 29/07/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
POZZI - Alessandria - Spinetta 441 23/08/2022 2000P0032 via rana pozzo 03/10/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
ALESSANDRIA – Spinetta 570  08/11/2022 2000P0032 via rana pozzo 28/12/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
ALESSANDRIA – Spinetta 616  14/12/2022 2000P0032 via rana pozzo 10/02/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
ALESSANDRIA – Spinetta 49  31/01/2023 2000P0032 via rana pozzo 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
ALESSANDRIA – Spinetta 172  28/03/2023 2000P0032 via rana pozzo 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

pozzo ferraio
Comune verbale Pdp Punto di prelievo Descrizione Data RdP PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
POZZI - Alessandria - Spinetta 421 12/11/2019 2000P0004 via del ferraio pozzo 12/12/2019 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04
POZZI - Alessandria - Spinetta 211 10/06/2020 2000P0004 via del ferraio pozzo 03/08/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,02
POZZI - Alessandria - Spinetta 459 14/10/2020 2000P0004 via del ferraio pozzo 02/02/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04
POZZI - Alessandria - Spinetta 552 29/12/2020 2000P0004 via del ferraio pozzo 19/03/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,02
Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione Data RdP PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2 FTSA ADONA PFHpS PFNS PFPeS
POZZI - Alessandria - Spinetta 220 19/05/2021 2000P0004 via del ferraio pozzo 16/07/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
POZZI - Alessandria - Spinetta 398 11/08/2021 2000P0004 via del ferraio pozzo 26/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04
POZZI - Alessandria - Spinetta 55 02/02/2022 2000P0004 via del ferraio pozzo 28/03/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
POZZI - Alessandria - Spinetta 298 08/06/2022 2000P0004 via del ferraio pozzo 29/07/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
ALESSANDRIA – Spinetta 568  08/11/2022 2000P0004 via del ferraio pozzo 28/12/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 0,04 <0,04
ALESSANDRIA – Spinetta 614   14/12/2022 2000P0004 via del ferraio pozzo 10/02/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
ALESSANDRIA – Spinetta 47   31/01/2023 2000P0004 via del ferraio pozzo 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
ALESSANDRIA – Spinetta 170  28/03/2023 2000P0004 via del ferraio pozzo 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
ALESSANDRIA – Spinetta 245   09/05/2023 2000P0004 via del ferraio pozzo 16/06/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

pozzo zona ind. D5
Comune verbale Pdp Punto di prelievo Descrizione Data RdP PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
POZZI - Alessandria - Spinetta 455 04/12/2019 2000P0006 zona industriale D5 pozzo 24/12/2019 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04
POZZI - Alessandria - Spinetta 212 10/06/2020 2000P0006 zona industriale D5 pozzo 03/08/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,02
POZZI - Alessandria - Spinetta 458 14/10/2020 2000P0006 zona industriale D5 pozzo 02/02/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04
POZZI - Alessandria - Spinetta 551 29/12/2020 2000P0006 zona industriale D5 pozzo 19/03/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,02
Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione Data RdP PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2 FTSA ADONA PFHpS PFNS PFPeS
POZZI - Alessandria - Spinetta 221 19/05/2021 2000P0006 zona industriale D5 pozzo 16/07/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04
POZZI - Alessandria - Spinetta 399 11/08/2021 2000P0006 zona industriale D5 pozzo 26/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04
POZZI - Alessandria - Spinetta 54 02/02/2022 2000P0006 zona industriale D5 pozzo 28/03/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
POZZI - Alessandria - Spinetta 299 08/06/2022 2000P0006 zona industriale D5 pozzo 29/07/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
ALESSANDRIA – Spinetta 567  08/11/2022 2000P0006 zona industriale D5 pozzo 28/12/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
ALESSANDRIA – Spinetta 613   14/12/2022 2000P0006 zona industriale D5 pozzo 10/02/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
ALESSANDRIA – Spinetta 46  31/01/2023 2000P0006 zona industriale D5 pozzo 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
ALESSANDRIA – Spinetta 169  28/03/2023 2000P0006 zona industriale D5 pozzo 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
ALESSANDRIA – Spinetta 244  09/05/2023 2000P0006 zona industriale D5 pozzo 16/06/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

non eseguito

MONITORAGGIO PFAS POZZI E RETI AREA DI SPINETTA MARENGO



ASL AL 
Dipartimento di Prevenzione
SC SIAN 
Direttore f.f. dr. Paolo Merlo

Tortona 1 di 1

Comune verbale Pdp Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
Tortona- Fraz. Castellar Ponzano 248 06/07/2020 2000T0001 Galleria filtrante prima del trattamento Impianto trattamento 29/07/2020 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,02
Tortona- Freaz. Bettole 249 06/07/2020 2000P0121 Pozzo prima impianto U.V. Pozzo sx Scrivia 29/07/2020 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,02
Tortona 366 19/08/2020 2000U0568 via Postumia rete idrica 03/09/2020 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 nd
Tortona 420 07/10/2020 2000U0568 via Postumia rete idrica 01/12/2020 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 nd

Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2 FTSA ADONA
Tortona 162 19/04/2021 2000U0568 via Postumia rete idrica 01/07/2021 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Tortona 228 26/05/2021 2000U0568 via Postumia rete idrica 16/07/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Tortona 297 29/06/2021 2000U0568 via Postumia rete idrica 10/08/2021 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Tortona 385 27/07/2021 2000U0568 via Postumia rete idrica 27/08/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 426 30/08/2021 2000U0568 via Postumia rete idrica 26/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04
Tortona 487 28/09/2021 2000U0568 via Postumia rete idrica 29/10/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04
Tortona 533 26/10/2021 2000U0568 via Postumia rete idrica 24/01/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 568 30/11/2021 2000U0568 via Postumia rete idrica 24/01/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 591 22/12/2021 2000U0568 via Postumia rete idrica 04/02/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 33 25/01/2022 2000U0568 via Postumia rete idrica 25/02/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 94 28/02/2022 2000U0568 via Postumia rete idrica 28/03/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 127 28/03/2022 2000U0568 via Postumia rete idrica 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 130 28/03/2022 2000P0121 Pozzo prima impianto U.V. Pozzo 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 131 28/03/2022 2000T0001 Galleria filtrante prima del trattamento Impianto trattamento 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 175 27/04/2022 2000U0568 via Postumia rete idrica 09/06/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 198 03/05/2022 2000T0001 Galleria filtrante prima del trattamento Impianto trattamento 09/06/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
Tortona 199 03/05/2022 2000P0121 Pozzo prima impianto U.V. Pozzo 09/06/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
Tortona 259 30/05/2022 2000U0568 via Postumia rete idrica 15/07/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Tortona 274 31/05/2022 2000T0001 Galleria filtrante prima del trattamento Impianto trattamento 15/07/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Tortona 275 31/05/2022 2000P0121 Pozzo prima impianto U.V. Pozzo 15/07/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Tortona 335 28/06/2022 2000U0568 via Postumia rete idrica 02/08/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Tortona 357 05/07/2022 2000T0001 Galleria filtrante prima del trattamento Impianto trattamento 02/09/2022 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 358 05/07/2022 2000P0121 Pozzo prima impianto U.V. Pozzo 02/09/2022 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04

Tortona  471  26/09/2022 2000U0568 via Postumia rete idrica 04/11/2022 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 485  27/09/2022 2000T0001 fraz. Castellar Ponzano galleria filtante 04/11/2022 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,02 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 486  27/09/2022 2000P0121 fraz. Bettole Pozzo 04/11/2022 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 534  24/10/2022 2000U0568 via Postumia rete idrica 10/11/2022 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 0,02 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Tortona 549   25/10/2022 2000T0001 fraz. Castellar Ponzano galleria filtante 10/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 0,02 <0,04 <0,01 0,01 ND <0,04
Tortona 610  13/12/2022 2000U0568 via Postumia rete idrica 10/02/2023 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 0,02 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 630  21/12/2022 2000T0001 fraz. Castellar Ponzano galleria filtante 10/02/2023 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 0,02 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 631  21/12/2022 2000P0121 fraz. Bettole Pozzo 10/02/2023 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 0,02 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 43  30/01/2023 2000U0568 via don Sparaglione rete idrica 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 60  31/01/2023 2000P0121 fraz Bettole Pozzo 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 121  27/02/2023 2000U0568 via don Sparaglione rete idrica 06/04/2023 nd <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 128  28/02/2023 2000T0001 fraz. Castellar Ponzano galleria filtante 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 129  28/02/2023 2000P0121 fraz. Bettole Pozzo 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Tortona 165  27/03/2023 2000U0568 via don Sparaglione rete idrica 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Tortona 186  29/03/2023 2000T0001 fraz.Castellar Ponzano galleria filtante 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Tortona 187   29/03/2023 2000P0121 fraz.Bettole Pozzo 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
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Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
Villalvernia 262 07/07/2020 2000P0193 Pozzo prima del trattamento Pozzo 29/07/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,02
Villalvernia 365 19/08/2020 2000U0598 p.zza Vittorio Emanuele rete idrica 03/09/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Villalvernia 419 07/10/2020 2000U0598 p.zza Vittorio Emanuele rete idrica 01/12/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd

Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2 FTSA ADONA PFHpS PFNS PFPeS
Villalvernia 128 28/03/2022 2000U0598 p.zza Vittorio Emanuele rete idrica 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Villalvernia 129 28/03/2022 2000P0193 Pozzo prima del trattamento Pozzo 17/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Villalvernia 205 03/05/2022 2000P0193 Pozzo prima del trattamento Pozzo 15/06/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04
Villalvernia 258 30/05/2022 2000U0598 p.zza Vittorio Emanuele rete idrica 21/09/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Villalvernia 276 31/05/2022 2000P0193 Pozzo prima del trattamento Pozzo 15/07/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd
Villalvernia 338 28/06/2022 2000P0193 Pozzo prima del trattamento Pozzo 02/08/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,04 nd

Villalvernia 487  28/09/2022 2000U0598 p.zza Vittorio Emanuele rete idrica 04/11/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Villalvernia 488  28/09/2022 2000P0193 zona Ciappone Pozzo 04/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Villalvernia 533  24/10/2022 2000U0598 p.zza Vittorio Emanuele rete idrica 10/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Villalvernia 537  24/10/2022 2000P0193 zona Ciappone Pozzo 10/11/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 ND <0,04
Villalvernia 632  21/12/2022 2000P0193 zona Ciappone Pozzo 10/02/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Villalvernia   42  30/01/2023 2000P0193 zona Ciappone Pozzo 06/04/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Villalvernia 163  27/03/2023 2000P0193 zona Ciappone Pozzo 08/05/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Villalvernia 230  26/04/2023 2000U0598 p.zza Vittorio Emanuele rete idrica 16/06/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 nd <0,04 <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02


